; Camara Municipal de Odemira

MUNICiPIO

Edital N.2 22/2020

Controlo analitico da qualidade da dgua para consumo humano -
Resultados do 4.2 trimestre de 2019

Raquel Alexandra Lourenco Vicente e Silva Domingos, Vereadora da Camara Municipal de
Odemira:

Faz saber, em cumprimento com a legislagao em vigor, divulgamos os resultados de controlo
de rotina 1, controlo rotina 2 e controlo de inspegdo, realizados nos sistemas de

abastecimento de agua do concelho durante o 4.2 trimestre de 2019.

-------------------- De harmonia com Plano de Controlo de Qualidade da Agua foram detetados
dezasseis incumprimentos dos quais seis foram registados em sistemas explorados pelo
Municipio de Odemira e os restantes dez, em sistemas explorados em “Alta” pela Aguas
Publicas do Alentejo. Todos os incumprimentos foram comunicados, quer a Autoridade de
Salde quer a Entidade Reguladora dos Servicos de Agua e Residuos, de acordo com a
legislagio em vigor, bem como, & Empresa Aguas Publicas do Alentejo, sempre que se

verificaram em sistemas explorados em “Alta”.

Pacos do Concelho de Odemira, 24 de margo de 2020

A Vereadogsa,
Gl

Raquel Alexandra Lourengo Vicente e Silva Domingos

1P. EXE. 005.00



DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 4.2 TRIMESTRE
CONCELHO DE ODEMIRA i
leﬂq— ZONAS DE ABASTECIMENTO:
' Aldela das Amoreiras, Aimograve / Longueirs, Amoreiras-Gare, Barranco do
Bebedours / Saalheira, Boavista / Odemira, BrejBo / Azenha do Mar, Cabagos, Campa Redonda, Castelde / Traviscais / Vale
Bejinha, Cavaleiro / Fataca / Malavado, Colos, Corgo d° Agua, Fonalhas Velhas, Foras da Caiada / Chaparral, Lamaires, Lurisnes- 2019
Gare, Monte da Estrada, Nave Redonda, Portela da Fonta Santa, Reliquias, Ribeira do Sahto, 5. Luis, 5. Martinha das Amoreiras, 5.
Miguel / Baiona, 5. Teatdnio, Santa Clara / Sabéla, Vale Ferro, Vale Rodrigo, Vale de Santiago, Vila Nova de Milfontes, Zambujeira
da Mar, Moitinhas, Cartes Pereiras, Famalhas Navas, Pereiro Grande.
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificagio da qualidade
da dgua da rede plblica, através de andlises periddicas na torneira do do o Progi de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
idad (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andllses % N.2 Andlises (PCQA) %
Bermetiotinidades] VP Unidade Minimo | Maximo | superiores VP (MLl Previstas | Realizadas (e
do VP - | Realizadas
Escherichia coll {E. Coli) 0 N/100 mi [1] 0 0 100% . 68 68 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 10 9 87% 68 68 100%
Desinf idual = mg/ <0,1 1 - —~ 68 68 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de dilvigdo <3 <3 0 100% 29 29 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluicio <3 <3 .0 100% 29 29 100%
pH 28,5059,5| pH 6,5 8,10 0 100% 29 29 100%
Ce fad 2500 pS/cm a 20°C 271 318 0 100% 29 29 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 <5 0 100% 29 29 100%
Turvagdo 4 UNT <0,7 <0,7 0 100% 28 28 100%
Enterococos 0 N/100 ml 2] [1] 0 100% 28 28 100%
Nimero de coldnias a 22 8C = Niml 0 39 = = 29 29 100%
3 de coldnias a 36 2C — N/m) 0 18 — -~ 29 29 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 mi 0 0 0 100% 16 16 100%
Alumini 200 pg/L Al <10 69 0 100% 8 8 100%
Aménio 0,50 mg/ NH, <0,05 - 0 100% 8 8 100%
6 5.0 ug/ Sb <2,0 - Q 100% 2 2 100%
Arsénio 10 Lol As <3,0 - 0 100% 2 2 100%
1.0 ugl <0,30 - 0 100% 2 2 100%
{a) 0,010 ugh <0,0050 - 0 100% 2- 2 100%
I_Boro 1,0 mgn B <0,030 - 4 100% 2 2 100%
Bromatos 10 ugl Br0; <5,0 - 0 100% 3 3] 100%
Cidmio 5.0 pgA Cd <1,5 - 0 100% 2 2 100%
Cilclo — mg/l Ca 18 - — — 7 7 100%
Carbono Orgdnico Total (COT) —- mg/l C - - — B
Cianetos 50 ug/l CN <5,00 o 4] 2 2 100%
Cloretos 250 mg/ Cl 160 S 3 87% 9 9 100%
Cloritos 0,7 mg/l CIO, <0,01 - 0 100% [ [ 100%
Cloratos i 0,7 mg/l ClO, 0,15 s 2 % 7 7 100%
Chumbo 10 g/l Pb <2,0 - 0 100% 7 7 100%
Cobre 2,0 mg/l Cu <0,0020 - 0 100% 7, 7 100%
Crémio 50 pgh Cr <1,0 - 0 100% 4 4 100%
1,2 - dicloroetano 3,0 ugl <0,10 - [1] 100% 2| 2 100%
Dureza total — mg/l CaCO,3 67 - - - 6 6 100%
Ferro 200 ugl Fe <50 - 1 93% 14 14 100%
{Fluoretos 15 mgh F 0,12 = 0 100% 3 3 100%
id b A & Policicl {HAP): 0,10 pgl <0,020 - 0 100% 1 1 100%
{b)fl — ugh <0,020 - — — 1 1 100%
(k)i — pgh <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)peril - wgh <0,020 - - — 1 1 100%
deno(1,2,3-cd)p = wgh <0,020 o — — 1 1 100%
gné — mg/l Mg <2 - — — & 5 100%
gané 50 pgl Mn <0,5 = 1 85% 19 19 100%
Nitratos 50 mgh NO,3 <2 - Y 100% 4 4 100%
Nitritos 0,50 mgA NO, <0,02 - 0 100% 1 1 100%
7 1,0 g Hg <0,200 - 0 100% 2 2 100%
Nigue! 20 pg/t Ni <2,0 - 0 100% 7 7 100%
Oxidabilidade 5.0 mgA O, <0,5 a ] 100% 9 9 100%
Pesticidas - total 0,50 pgl <0,03 - 0 100% 4 4 100%
Alacloro 0,10 ugh <0,03 - 0 100% 4 4 100%
Atrazina 0,10 ugh <0,03 - 0 100% 2 2 100%
0,10 wgl <0,03 - 0 100% 7 7 100%
Clorpirifos 0,10 pg/ <0,03 - 0 100% 2 2 100%
Desetl 0,10 pgh <0,03 - 0 100% 2 2 100%
Desetilterbutilazina 0,10 vl <0,03 - [ 100% 4 4 100%
Dil 0,10 pg <0,03 - 0 100% 4 4 100%
Diurdo 0,10 pgl <0,03 - 0 100% 3 3 100%
Linurdo 0,10 pgh <0,03 - 1] 100% 4 4 100%
MCPA 0,10 pgl <0,03 - 0 100% 4 4 100%
faxil 0,10 ug/ <0,03 - 0 100% 4 4 100%
Tebuconazol 0,10 pgh <0,03 - 1] 100% 4 4 100%
Terbutilazina 0,10 pol <0,03 - 0 100% 4 4 100%
O 0,10 pgh <0,03 - 0 100% 4 4 100%
Imidaclopride 0,10 pgh <0,03 - 0 100% 4 4 100%
peP | 0,10 wgh <0,03 - 0 100% 4 4 100%
Oxadi 0,10 pgh <0,01 - 0 100% 4 4 100%
Selénio 10 pgll Se <0,4 - 0 100% 2 2 100%
[sédio 200 mg/ Na 190 - 1 86% 7 7 100%
|sulfatos 250 mg/l SO, 43 - 0 100% 3 3 100%
Ti } e Tricl 10 pol <1,0 = 0 100% 2 2 100%
1 = ugh <0,10 - — = 2 2 100%
Tricloroeteno — pol <1,0 - — - 2 2 100%
Trihal - total (THM}: 100 ugh 66,2 - 0 100% 1 1 100%
Cloroftrmio]  — pgh 2,41 - - - 1 1 100%
Bromoférmio! -~ ugh 23 - = - 1 1 100%
— ugh 8,28 a — — 1 1 100%
Dib 1 — ugh 32,5 - — — 1 1 100%
Dose | 0,10 mSv <0,1 - 0 100% 4 4 100%
Raddo 500 Bah <10 - 0 100% 7 7 100%
|Atfa total 0,10 BaA <0,04 - 0 100% 2 2 100%
Beta total 1.0 Ban <0,10 - 0 100% 2 2 100%
NOTA 1: Pard do pela entidade gestora em alta
Informagio lativa a averiguagdo das de p dos VP (causas e medid; ivas)
Responsavel: Raquel dra L go Vicente e Silva B |Datadap ¢do no : 24-03-2020




DADOS DO'CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO OAPETESET
@mqﬂ& CONCELHO DE ODEMIRA :
ZONAS DE ABASTECIMENTO: Aldeia das Amoreiras 2019
Em conformidade com o Decreta-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificag3o da qualidade da
$gua da rede piiblica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos 2 Andli % N.2 Andlises (PCQA) %
Par8metro {unidades) Laandlises Cumprimento Andlises
vP Unidade Minimo | Maximo |superiores VP do VP Previ 1izadas | naalisac
\Escherichia coli (E. Coli} 0 N/100 ml [ = 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes [1] N/100 ml 4] - 1] 100% 03 1 100%
Desinfetante residual — mg/t 0,7 - - — 1 1 100%
Chelroa 25 9C 3 Fator de diluigio <3 - 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diiuicio <3 o 0 100% 1 1 100%
pH 26,5@59,5| Unidades pH 7,6 0 100% 1 1 100%
Cond fad 2500 uS/cm a 20 °C 822 0 100% 5h 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 - 0 100% 1! 1 100%
Turvacio 4 UNT <0,7 - [ 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mt 0 - 0 . 100% 1 1 100%
|~ de colénias a 22 2C — Nmi 13 - — = 1 1 100%
Nuimero de colénias a 36 2C — N/mi 10 - — - 1 1 100%
Clostridium perfring: 0 NGO mi - -
Jumi 200 BgL Al - -
Aménio 0,50 mg/l NH, - -
Antiméni 5,0 b/l Sb - -
Arsénio 10 ugl As - 5
B 1.0 g/ - -
|8enzo(a)pireno 0,010 ug/l - -
Igoro 1,0 mg/l 8 - -
B 10 Mgl BrO,; - -
Cidmio 5,0 pg/t Cd - -
Cilcio — mg/l Ca - - —
Carbono Orgdnico Total (COT) - mg/l C - - —
Clanetos 50 pg/l CN - -
Cloretos 250 mgA Cl - -
Cloritos 0,7 mg/t CiO, - -
Cloratos 0,7 mg/l ClO, - -
Chumbo 10 g/ Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - E
Crémio 50 ugA Cr - -
1,2 ~ dicloroetano 3.0 ugh - -
Dureza total — mg/l CaCO, - - — —
Ferro 200 ug/l Fe <50 - 0 100% 1 gt 100%
Fluoretos : 1,5 mg/l F - -
Hidrocarb Aromticos Policiclicos (HAP): 0,10 pgl - -
{b)fiuor = ugh B = = =
(k)fi = wgh = E = =
Benzo(ghi)perileno — ugh - - - —
Indeno(1,2,3-cd)pireno —~ ught - - — —
Magnési = g/ Mg - - = =
Mangané: 50 wg Mn 1,2 - 0 100% 1 1 100%
Nitratos' 50 mg/ NO, = S
Nitritos 0,50 mgh NO, 5 =
Mercurio 1.0 ug/ Ho - -
Niquel 20 uglt Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mgh O, - -
F jas - total 0,50 pgl - -
Alacloro 0,10 pg - -
i 0,10 ugh 5 =
0,10 ugh - B
Clorpirifos| 0,10 pol o o
Desetliatrazina 0,10 woht - -
Desetilterbutilazina 0,10 pgl - -
i 0,10 gl s -
Diurdo| 0,10 ught - S
Linurdo| 0,10 pgh 3 =
MCPA| 0,10 [ - =
laxill 0,10 ught - -
Tet I| 0,0 pght - -
Terbutilazina 0,10 L/ - o
[ 0,10 ugit = B
imidaclopride] 0,10 ugh - -
fecoprope P|__ 0,10 wgll = =
Oxad 0,10 wglt = =
Selénio 10 ug/l Se - -
Sédio 200 mg/l Na 5 =
If: 250 mgh 80, - -
Tetracl eTricl 10 ugh - -
Tetracloroeteno — pg/l - - — =
Tricloroeteno — pgh - - — —
Trihak - total (THM): 100 g/l - B
Cloroférmio — ugh - - — —
Bromoférmio — ol o - - =
L — ] = = = —
Dibrt ! - pg - - — —
Dose ind 0,10 mSv 5 -
Raddo 500 Ba/l - -
|Alfa total 0,10 B/l - -
Beta total 1,0 Bg/l - -
NOTA 1: Pardmetro analisado pela jade gestora em alta
Informag3o complementar relativa  averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP ( e medidas correctivas):

Responsével: Raguel Al dra Lo 0 Vicente e Silva Domingos Data da publicitagdo no website : 24-03-2020




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 4.2 TRIMESTRE
Qmm CONCELHO DE ODEMIRA %
ZONAS DE ABASTECIMENTO: Almograve / Longueira 2019
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 3 verificacdo da qualidade da dgua da
rade publica, através de andlises periddicas na torneira do idor, do o Prog| de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores abtidos N2 Andlises % 3 N.2 Andlises (PCQA} %
Parimetro (unidades) Cumprimento Andlises
ve Unidade MMimo | Méximo | Superiores VP do VP P lizad lizad
Escherichia coll (E. Coli) 0 N/100 ml o 0 o 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 1] 0 0 100% 3 3 100%
I Jual — mg/t 0,2 04 — — 3 3 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluicd <3 o 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigio <3 - 0 100% 1 1 100%
pH 26,5 0 €9,5 Unidades pH 7.9 - 0 100% 1 1 100%
Condutividad 2500 yS/cm a 20 °C 328 - 1] 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 - 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT 1,2 - 0 100% 5t 1 100%
Enterococos [ N/100 ml 0 - 0 100% 1 1 100%
INGmero de colénias a 22 2C — N/ml 280 - — — 1 1 100%
Numero de colénlas a 36 2C - N/mi 240 = = -~ 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N100 mi 0 o 0 100% 1 1 100%
| 200 g/l Al 12,6 - 0 100% 1 1 100%
Aménio 0,50 mgh NH, - -
Antimaéni 5,0 ug/l Sb - -
Arsénio 10 pg/l As - -
B 1.0 pg/l - -
|Benzala) 0,010 ugh - -
|Boro 1,0 mg/ B - -
B 10 ug/l BrO; - -
Cidmio 5.0 ug/l Cd - -
Cilcio — mg/ Ca = = = -
Carbono Organico Total {COT) — mg/l C - - = —
Cii 50 ug/l CN - -
Cloretos 250 mg/ Cl - -
Cloritos 0,7 mg/t CIO, - -
Cloratos 0,7 mg/ CiO, - -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 pgh Cr - -
1,2 - dicloroetano 3,0 pg/ - -
Dureza total — mgA CaCOy - - — —
Ferro 200 ug/l Fe 180 = 0 100% 1 1 100%
Fiuoretos 1.5 mg/ F - -
Hidr by Arométicos P | (HAP): 0,10 pg/l - -
(b} = g - - = =
(Kl = Hgh - - = =
Benzo(ghijperileno — ugh - - — —
Indeno(1,2,3-cd)p = wg/l = 5 = —
Magnési — mg/l Mg N = = —
gan 50 by Mo - -
Nitratos 50 mg/l NO, - -
Nitritos 0,50 mg/l NO, - -
Mercirio 1,0 pgll Hg - -
Niguel 20 pg/l Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas - total 0,50 ugh - -
Alacloro 0,10 ugh - -
Atrazina 0,10 pgh - -
0,10 ugh - -
Clorpirifos 0,10 pg/t - -
Desetilatrazina 0,10 pgl - -
Desetiiterbutilazi; 0,10 ugl - -
Dil 0,10 ug/ s =
Diurdo 0,10 pgl - -
Linurdao 0,10 pg/l - -
McPA| o0 ugh ta 5
laxill 0,10 ugh - -
Tet 1 0,10 pg/t - -
Terbutilazina 0,10 pgh - -
0 0,10 ug/l - -
idacloprid 0,10 gl - -
propeP| 0,10 ugh = >
Oxadiazd 0,10 wgh - -
Selénio 10 ug/l Se - -
|sédio 200 mg/l Na = =
Sulfatos 250 mg/ SO, - -
Tetracl e Tricl 10 ugh - -
Tetracloroeteno| — ug/t - - — o
Tricl - ugh - - — —
Trihal - total (THM): 100 [T - -
Cloroférmio| — pgf - - — —
Bromoférmio — ugh - - - —
Y e = ugh = T = —
Dibs I — pg/l - - — —
Dose indicativa 0,10 mSv - -
Raddo 500 Bg/t - -
|Alfa total 0,10 Ba/l = =
Beta total 1.0 Bg/l - -
NOTA 1: Pardmetro analisado pela entidade g em alta
|\nformacio | relativa & Jo das situagdes de i primento dos VP ( e medldas correctivas)
R dvel: Raquel Al dral ¢o Vicente e Silva Domingos Data da publicitagdo no website : 24-03-2020




DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 4.2 TRIMESTRE
m“tﬂ{_ CONCELHO DE ODEMIRA »
ZONAS DE ABASTECIMENTO: Amoreiras-Gare 2019
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se A verificag3o da qualidade da dgua da
rede publica, através de andlises periédicas na torneira do , segundo o Prog| de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor P: étrico (VP) | btid % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) N A'néllses Cumprimento Andlises
VP Unidad o Ani p VP gt F - ==
Escherichia coli (E. Coli) 0 N100 ml 1] - 1] 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 m! 5 - 1 0% 1 1 100%
Desinf dual - mg/l 0,1 - - — 1 1 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigiio - -
Sabor a 25 2C 3 Fator de diluigio
pH 26,5088,5| Unidades pH :
Cond jad 2500 uSfcm a 20 °C -
Cor 20 mg/l PiCo
Turvagio 4 UNT -
Enterocacos 0 N/100 mi - -
7 de cold a229C - N/mi = - — e
i de colénias a 36 2C = N/ml - - - —
Clostridium perfringens 1Y N/100 mi - -
200 B/l Al - -
Aménio 0,50 mg/ NH, - -
Antiméni 5,0 g/l Sb - E
Arsénio 10 ugl As -
1.0 gt
Benzo{a)pireno 0,010 g - -
Boro 1.0 mg/l B - -
B 10 ug BrO; - -
Cédmio 5.0 pg/l Cd - -
Cilcio — mg/l Ca - - — —
Carbono Orgnico Total (COT} — mgl C - - — —
Ci 50 g/l CN -
Cloretos 250 mg Cl .
Cloritos 07 mgA Clo, : =
Cloratos 077 mg/l ClO3 - -
Chumbo 10 g/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/ Cu - -
Crémic 50 pall Cr - -
1,2 —dlel 3,0 wgl . :
Dureza total —_— mg/l CaCOy - - — —
Ferro 200 pg/l Fe -
Fluoretos 1.5 . mglF - -
Hid b Arométicos Policiclicos (HAP): 0.10 Ll - =
B (b)fi — gl - - — -
(A = pgh 5 : = =
Benzo(ghijperileno — pl - - — —
Indena(1,2,3-cd)pireno — gl - - = —
fagnési — o/l Mg 5 = = ==
Aangané 50 pal Mn - -
Nitratos® 50 mg/t NO, . -
Nitritos 0,50 mgA NO, - -
|Mercirio 1,0 pgl Hg - -
Niguel 20 pgf Ni - =
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, - -
Pesticidas - total 0,50 pgl - -
Aladioro 0,10 pall - -
0,10 gl - -
0,10 pgi - E
Clorpirifos 0,10 g - -
Desetilatrazina 0,10 pgh - -
Desetilterbutilazina 0,10 pgh - =
Di 0,10 ugh , z
Diurdo; 0,10 pgi - -
Linurdo 0,10 pgh - -
MCPA 0,10 pg - -
laxiil 0,10 pgi - =
k | 0,10 pgh -
Terbutilazina 0,10 pgl -
(o] 0,10 pgi -
daclopride 0,10 gl -
prope P 0,10 pgl - -
Oxadiazé 0.10 pgh - -
|Selénio 10 ug/l Se - -
|Sédio 200 mg/1 Na
Sulfatos 250 mgh SO,
Te 1 e Tricl 10 pgl - -
Tetracl = gl B = = =
Tricl — pgl - - — —
Trihal - total (THM}: 100 [y} - -
Cloroférmia — ugi - - = -
Bromoférmio — Hgh - - —
Bromodic| - ug - - - -
Dit | = ugi o o = =
Dose Indicativa 0,10 mSv - -
Raddo 500 Bgl : - -
Alfa total 0.10 Bgll - -
Beta total 1.0 Ball - -
NOTA 1: Pard lisado pela entidade g em aita
tnformagdo I lativa & averil 30 das situagdes de i dos VP. primento ao pardmetro bactérias coliformes;
A causa do incumprimento foi devido a uma falha no si de tr Nao foram d didas corretivas parque a causa do incumprimento foi atribuida ao abastecimento
em alta {AgdA). A andlise posterior j& se encontrava dentro do valor paramétrico.
Responsavel: Raquel Al dra Lourengo Vicente e Silva Domingos lDatz da publicitagdo no website : 24-03-2020




| DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO 4.2 TRIMESTRE
@dfm.tq‘ CONCELHO DE ODEMIRA X
ZONAS DE ABASTECIMENTO:Barranco do Bebedouro / Soalheira 2019
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se  verificagio da qualidade da dgua
da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do idor, do o Prog de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente
(ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) e anles Cumprimento Anélises
vP Unidade Minimo | Maximo |superiores VP do VP Previstas | Reallzadas | poalizadas
Escherichia coll (E. Coli) 0 N/100 ml 4] 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 mi 0 1] 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual mg/l 0,3 0,5 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo <3 - 0 100% il 1 100%
Sabor a 25 9C 3 Fator de diluiciio <3 - 0 100% 1 1 100%
pH 26,5059,5| Unidades pH 6,5 1] 100% 1 1 100%
Condutividad 2500 uS/cm a 20°C 1280 - 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg/l PtCo <5 - 0 100% 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0,7 - 0 100% 1 1 100%
Enterococos 0 N/100 mi 0 - 1] 100% 1 1 100%
NG de coldnias a 22 2C - N/ml 20 - = — 1 1 100%
Numero de coldnias a 36 #C -— Niml 16 - — - 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - =
fumini 200 pg/t Al - -
Aménio 0,50 mg/ NH, - -
Antiméni 5.0 pg/l Sb - -
Arsénio 10 P/l As - -
B 1,0 pgh = -
|Benzoa)pireno 0,010 pgh - -
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromatos 10 ugl BrO, - -
Cadmio 5.0 pg/l Cd - -
Cilcio — mg/i Ca - - — —
Carbono Org Total (COT) — mg/l C - - - -
Clanetos 50 ug/t CN - -
Cloretos 250 mg/l Cl 380 - 1 0% 1 1 100%
Cloritos 0,7 mg/l ClO, - -
Cloratos 0.7 mg/l CIO, - B
Chumbo 10 pgfl Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 pg/l Cr - -
1,2 - dicloroetano 3,0 pg/ - -
Dureza total — mg/l CaCO, - - - —
Ferra 200 pg/t Fa 220 - 1 0% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F - -
Hid| b Aromiticos Policiclicos (HAP): 0,10 pglt - -
b} = gl - - = =
k)l — kgl - - — -
Benzo{ghi)perileno — pg/l - - — —
Indeno(1,2,3-cd)pirenoc| -— pght - - — —
gnési = mg/i Mg - - - —
gané 50 ugl Mn 46 - 0 100% 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NO, 5 =
Nitritos 0,50 mg/l NO, a =
Merciirio 1,0 ught Hg - -
Niquel 20 pg/iNi - -
Oxidabilidade 5.0 mgh O, 2 5
Pesticidas - totat 0,50 pght o o
Alacloro 0,10 pgli - -
Atrazina 0,10 ugh - -
0,10 Lig/l B 5
Clorpirifos 0,10 pg/l - -
| il { 0,10 ugl - -
Desetilterbutilazina 0,10 ugh - -
i 0,10 pg/ - -
Diurdo 0,10 pg/t - -
Linurdo 0,10 pgh - -
MCPA 0,10 pg/ - -
taxil 0,10 pgh - -
Teb | 0,10 ug/t - -
Terbutilazina 0,10 pgh - -
[o] 0,10 ug - -
imidaciopride 0,10 pgil - -
Mecoprope P 0,10 uglt = =
Oxadiazd 0,10 pgh - -
Selénio 10 ugh Se - -
Sédlo 200 mg/t Na - -
If: 250 mgh SO, - -
foroeteno e Tricl 10 ugh - -
T ' — ug/ - - — —
Y — gl = N — —
Trihal - total {THM): 100 poh - -
Cloroférmio| — pgl - - — -
e = paft E = = —
Ty = ugh = = = ==
Dibromocl = pgh - - = =11
Dose Indl 0,10 mSv - -
Rad3o 500 Bg/ - -
|Alfa total 0,10 B/l 5 -
|Beta total 1,0 Bg/l = =
NOTA 1: Pardmetro analisado pela dade gestora em aita
informagdo pl {ativa 3 averi| 3o das situagdes de i imento dos VP.Incump a0s pard Cloretos e Ferro. Estes incumprimentos prendem-se!
com as carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua, desta forma e para evitar futuros incumprimentos aguarda-se a médio prazo a ampliagdo da rede de distribuigdo
de dgua de Colos. Foram realizadas novas andlises de verificagdo, cujos resultados ainda se aguardam.
ponsével: Raquel Al dra Lourengo eSilva b I'{ Data da publicitagdo no website : 24-03-2020







